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УТВЕРЖДАЮ
Начальник химической лаборатории

"/ ! -r.н.швец
10.08.2021

ПРОТОКОЛ ИЗМЕРЕНIIЙ
ЛЬ 2б0.74б.08П21 от 10.08.2021

Заказчик: МП <<ВоДоКАНАЛ>> 14008З. Московская обл.. г. Лыткарино. },л. Спортивная. д. 29
наименование объекта измерений:вода питьевая централизованного водоснабжения
НЩ на отбор проб:ГОСТ Р59024-2020. ГОСТ Р 56237-20l4
Тип пробы: точечная
Место отбора пробы: г. Лыткарино. ул. Парковая" Д.9. гидрант после промывки
отбор прои3веден: по плану промывки водопроводных сетей г.лыткарино. метод отбора ручной
Условия окружающей среды во время отбора:температура воздуха 25,0ОС,давление атм. 754 мм рт.ст,
Условлtя доставкп проб:пробы доставлены автотранспортом МП <<Водоканал>

в термосумке с аккум},ляторами холода
Щата и время отбора пробы: 09.08.202l в 1230

Выполнение измерений: 09.08.2021 с 13'5 до l600
Шифр пробы: ХП 08-21-746
Средства измерения:
Весы электронные лабораторные ShinkoAJH-42O сЕ, зав. Ns 0665l00l0, свидетельство о поверке с_вт/02_02-
202l l З 4 4 5 5247 от 09.02.202 1, действительно ло 08.02.2022 ;

Спектрофотометр UNICO, зdв. }lb Kl2l2120058, свидетельство о поверке с_вт/28_01-2о2113зз94577 oT28.01.202|,
действительtlо до 2'7 .0|.2022

Прlrмечание: погреLltность измерений соответствует МИ и указir"а
резl,льтаты протокола относятся только к образцам, прошедшим измерения.
LIасr,ичttое копирование протокола Химико-бактериологического центра контроля воды запрещено.
koHett протокола измерений.
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Результаты
измерений

Н,Щ на

методы измерений

l 2 J 4 5

l Запах, баллы 2 0 гост р 57]t64-2016

2. I{BеTHocTb, градусы 20 1l ПНД Ф 14.1:2:4,201-04
(Изд.2004)

J. Мугность, мг/дм'
(по каолину)

1,5

(по каолину)
0,73 ПНД Ф 14. l :2:3:4.21З-05

(Изд.2019)
4. Железо общее, мг/дм' 0,з 0,29 ПНД Ф 14.1:2:4.50-96

(Изд. 20l l)


